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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SWIEBODZINIE

HK.9020.W.15.19.2023 Swiebodzin, dnia 24 pazdziernika 2023r.

OCENA BIEZACA JAKOSCI WODY
przeznaczonej do spozycia przez ludzi
pochodzgcej z wodociggu publicznego w miejscowosci Buczyna
na dzien 24 pazdziernika 2023r
Nr 344/2023/ KW

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (Dz.U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) i art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2023r.,
poz. 537 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 2 oraz § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
07 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r,, poz. 2294 ze zm.),

Pa&étwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swiebodzinie
stwierdza przydatno§é wody do spozycia na warunkach udzielonego odstgpstwa
z wodociggu publicznego w miejscowosci Buczyna

(zaopatrujgcego miejscowo$ci Buczyna oraz Zagaje)

Ocena jakosci wody sporzadzona zostala na podstawie sprawozdain z badan
nr W/4699/23 oraz W/4700/23 z dnia 23 pazdziernika 2023r. opracowanych przez
_Zielonogorskie Wodociagi i Kanalizacja ,,Sp. z 0.0. Laboratorium Badania Wéd i Sciekéw”,
ul. Zawada-Kozuchowska 35,66-001 Zielona Gora, probek wody pobranych w ramach
kontroli wewnetrznej Samorzadowego Zakiadu Budzetowego w Lubrzy w dniu 17
pazdziernika 2023 1. z punktéw zgodnosci znajdujacych sie w budynku hydroforni w m.
Buczyna (woda podawana do sieci) oraz w budynku mieszkalnym w miejscowosci Buczyna
(woda z sieci) w zakresie parametréw mikrobiologicznych.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w dniu 13 paZzdziernika 2023r. w zwigzku
7z otrzymanym sprawozdaniem z badan wody nr: W/4565/23 z dnia 12 pazdziernika 2023r.
opracowanym przez ,.Zielonogorskie Wodociagi i Kanalizacja ,,Sp. z o0.0. Laboratorium
Badania Wéd i Sciekéw”, ul. Zawada-Kozuchowska 35,66-001 Zielona Géra w ramach
kontroli wewnetrznej z wodociggu publicznego w miejscowosci Buczyna (punkt zgodnosci
znajdujacy sie w budynku hydroforni w m. Buczyna) i stwierdzeniem zawyzonej wartosci
parametru: ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C po 68=4 h - >300 jtk/ml (przy zalecanej
wartosci nieprzekraczajacej 100 jtk/ml) zobowigzat zarzadeg wodociagu do przeprowadzenia
dziatan naprawezych i przedstawiania sprawozdan z badan probek wody pochodzacych z sieci
oraz podawanej do sieci.

Podmiot po przeprowadzeniu dzialan naprawczych tj. przeprowadzono ptukanie instalacji
w hydroforni oraz calej sieci na terenie miejscowosci Buczyna 1 Zagaje pobrat do badan pod
wzgledem mikrobiologicznym dwie probki wody z punktow zgodnosci wody z sieci
oraz podawanej do sieci.



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swiebodzinie stwierdza, ze zgodnie
z ww. sprawozdaniami z badan, woda pochodzgca z wodociagu publicznego w Buczynie pod
wzgledem mikrobiologicznym  speinia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.). ,

Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Swiebodzinie wydal decyzje
aor 38/79/2022 z dnia 18 marca 2022r. udzielajaca zgodg¢ na odstepstwo od maksymalnego
dopuszczalnego stgzenia parametru azotany na okres do dnia 31 grudnia 2023 r., a nastgpnie
przedtuzy! termin wykonania decyzji decyzja nr 1/5/2023 z dnia 10 stycznia 2023r
do dnia 31 grudnia 2024 r., stwierdzajgc przydatnosé wody do spozycia na ustalonych
warunkach odstgpstwa.

Pod wzgledem fizykochemicznym w zakresie parametru azotany, woda nie spelnia
wymagah ww. rozporzadzenia ze wzglgdu na przekroczenia parametru azotany. Dopuszczalna
wartoé¢ wynikajgca z rozporzadzenia dla parametru azotany wynosi 50 mg/1. Natomiast
zgodnie z decyzja PPIS w Swiebodzinie nr HK-38/79/2022 z dnia 18 marca 2022r. w ramach
udzielonego odstepstwa dopuszczalna wartosé azotan6w moze wynosi¢ nie wigcej niz 70,0
mg/l w wodzie pochodzacej z wodociagu publicznego w miejscowosci Buczyna.

Na podstawie ostatnich sprawozdan z badaf nr W/4565/23 oraz W/4566/23 z dnia
12 pazdziernika 2023 r. opracowanym przez ,Ziclonogérskie Wodociagi i Kanalizacja ,.Sp.
2 0.0. Laboratorium Badania Wéd i Sciekéw”, ul. Zawada-Kozuchowska 35,66-001 Zielona
Géra, wykonanych w ramach Econtroli wewngtrznej z punktéw zgodno$ci w hydrofomi oraz
w budynku mieszkalnym w m. Buczyna, zbadane stezenie azotanéw wyniosto w obu
punktach 61,0 mg/1 otrzymany wynik miesci sie w granicach otrzymanego odstepstwa (70,0
mg/l).

Badanie powyzszych probek wody bylo wykonywane zgodnie z Harmonogramem
pobierania prébek wody przyjetym na rok 2023 oraz wydang decyzjg i obejmowaly
oznaczenia parametréw mikrobiologicznych tj. obecnos¢ bakterii grupy coli, Escherichia
coli, Enterokoki kalowe i ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C po 68+4 h
i fizykochemicznych tj. amonowy jon, azotany, azotyny.

Wodociag publiczny w miejscowosci Buczyna obejmuje swoim zasiegiem miejscowosci:
Buczyna oraz Zagaje i zaopatruje w wodg 318 mieszkancéw ww. miejscowosci.

Ocene niniejszg przekazuje si¢ celem poinformowania odbiorcéw o jakosci wody
zgodnié z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 1. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2023r. poz. 537 ze zm.).

_ ZUPOWAZNIENIA
PANSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Swiebodzinia

f? O Kierownika Oddzials Nadzore
: Sanitarnego

) ©  psSEwéwi
R . L sl
Otrzymuja: Dorota Holown

1. Samorzadowy Zaklad Budzetowy (Zarzadca Wodociggu)
ul. Swiebodzinska 103
66-218 Lubrza
2. Wéjt Gminy Lubrza
os. Szkolne 103
66-218 Lubrza
3. aa.



